
效 果 表 现  RENDERING阿里巴巴广东云计算数据中心河源源城区项目调整方案
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建建筑筑物物一一览览表表
序号 名称 总建筑面积 计容建筑面积 不计容建筑面积 地上建筑面积 地下建筑面积 建筑基底面积 备注
1 E数据中心 45406.61 45406.61 0 45406.61 0 6544.56 本期报规单体
2 L室外埋地水箱 855.2 27.2 828 27.2 828 27.2 本期报规单体

3 M开闭所 125.76 125.76 0 125.76 0 125.76 本期报规单体

合计 46387.57 45559.57 828 45559.57 828 6697.52

建建筑筑面面积积详详细细表表

名称
负一层
面积

一层
面积

设备层
面积

二层
面积

三层
面积

四层
面积

五层
面积

六层
面积

天面层
面积

计容
面积

不计容
面积

总建筑
面积

建筑基底
面积

E数据中心 10976.17 2079.57 6489.42 6489.42 6489.42 6159.72 6216.54 506.35 45406.61 45406.61 6544.56
L室外埋地水箱 828 27.2 27.2 828 855.2 27.2

M开闭所 125.76 125.76 125.76 125.76
合计 828 11129.13 2079.57 6489.42 6489.42 6489.42 6159.72 6216.54 506.35 45559.57 828 46387.57 6697.52

主主要要技技术术经经济济指指标标表表
序序号号 项项目目 单单位位 方方案案数数值值 备备注注
1 总用地面积 ㎡ 101880.6
2 总建筑面积 ㎡ 186170.21 
3 计容总建筑面积 ㎡ 182849.96 

其中

数据中心A（已建） ㎡ 28051.87 

数据中心B（已建） ㎡ 27932.13 

数据中心C（已建） ㎡ 27932.13 

数据中心D（已建） ㎡ 45533.94 
运营管理中心H（已建） ㎡ 4078.67 

变电站F（已建） ㎡ 3612.41 
1门卫室J（已建） ㎡ 84.76 
2门卫室k（已建） ㎡ 64.48 
数据中心E（拟建） ㎡ 45406.61 
埋地水箱L（拟建） ㎡ 27.20 
开闭所M（拟建） ㎡ 125.76 

4 不计容总建筑面积 ㎡ 3320.25 

其中

数据中心A（已建） ㎡ 525.00 

数据中心B（已建） ㎡ 525.00 

数据中心C（已建） ㎡ 525.00 

变电站F（已建） ㎡ 917.25 
埋地水箱L（拟建） ㎡ 828.00 

5
地上总建筑面积（包含首层层高
超8米加倍计算计容建筑面积）

㎡ 182849.96 

6 容积率 / 1.79 

7 总占地面积（建筑基底面积） ㎡ 37135.38 

其中

数据中心A（已建） ㎡ 6044.77 
数据中心B（已建） ㎡ 6044.77 
数据中心C（已建） ㎡ 6044.77 

数据中心D（已建） ㎡ 6493.15 

运营管理中心H（已建） ㎡ 4078.67 
变电站F（已建） ㎡ 1582.49 
1门卫室J（已建） ㎡ 84.76 
2门卫室k（已建） ㎡ 64.48 
数据中心E（拟建） ㎡ 6544.56 
埋地水箱L（拟建） ㎡ 27.20 
开闭所M（拟建） ㎡ 125.76 

8 建筑密度 % 36.50 
9 绿地面积 ㎡ 20085.42
10 绿地率 % 19.71%
11 停车位 辆 74

其中
小汽车停车位 辆 55
货车停车位 辆 5

充电桩停车位 辆 14


